
laboratorio Acqua Campania s.r. l. 
Sede legale in Napoli Centro Direzionale Isola C/1 

Sede operativa in Casoria {Na) V ia G. Rossini, 16 

P.iva 0 750609 1 ì. 19 

Mail laboratorioacqua campani a@ pec.it 
Te l. 0815732872 - Fa x. 081573 2872 

RAPPORTO DI PROVA N. 17K189 

rev. O del 19/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.69 Via TriQergola 

MATRICE Acqua Potabile 

LAB N° 1583 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07/5; ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 

(** ) 

DATA CAMPIONAMENTO 29/11/2017 ORA 13.00 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 

DATA RICEZIONE 29/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 29/11/ 2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 171(189 

TIPO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 29/11/2017 DATA FINE PROVA 04/12/2017 

PROVA METODO U.M. VALORE C.M.A. 

* Cloro residuo libero :A.PAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,14 -

pH UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 7,3 6,5 - 9,5 

Accettabile 

Torbidità f'\PAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU < 0,4 
senza 

variazioni 

* anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1 :2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 

intestinali 
UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 ml o o 

* Conduttività elettrica (a 20"C) UNI EN 27888:1995 µ5/cm 888 2500 

Accettabile 

Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz. o 
senza 

variazioni 

* anomale 

Accettabile 

Sapore APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz. 
senza 

o 
variazioni 

* anomale 

* Fluoruri # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I 0,2 1,5 

Azoto nitroso (come NO2) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

Azoto ammoniacale (come NH4) APAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

13.7 

L.D.R. 

0,03 

0,1 

0,4 

so 

0,05 

0,05 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napoli Centro Direzionale Isola C/1 
Sede operativa in C.1soria (Na) Via G. Rossini, 16 

P.iv,1 07S0609 l219 
M ail labora torioacquacampania@pec. it 

Tel. 0815732872 - Fax. 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 17K189 

rev. O del 19/12/2017 

PROVA METODO 

Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 
·ci # 

it\PAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

* 

* Ferro # EPA 6020B:2014 

* Manganese # EPA 6020B :2014 

* Alluminio # EPA 6020B:2014 

* Cloriti # UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale # ~PAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 

* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07 /05 ISS.A.003.A.REV00 

* Cloruri # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda : 

U.M . - Unità di misura 
C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.D.R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza espressa come limiti fiducia li (p=95%, K=2) 
* - Prova non accreditata ACCREDIA 
** - Campionamento escluso dall ' accreditamento 

U.M. VALORE 

mg/I 675 

µg/I < 20 

µg/I < 1 

µg/I < 10 

µg/I 160 

•F 36 

UFC/250 ml o 

mg/I 52 

mg/I 4 

# - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) 

LAB N° 1583 

C.M.A. L.D.R. 

Valore 

massimo 

consigliato 

1500 

200 

so 

200 

700 

Valori 

consigliati 

15-50 ' F 

o 

250 

so 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss .mm,ii. 

Il Responsabile del Laboratorio 



Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napoli Centro Direzionale Isola C/1 

Sede operativa in Casoria (Na) Via G. Rossini, 16 
P.ivJ 07506091219 

Mail labora to rioacquacampania@pec.it 
Tel. 0B15732B72 - Fax, 0B15732B72 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(190 
rev. O del 19/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.75 CooQerativa Rinascita 
MATRICE Acqua Potabile 

LAB N° 15B3 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07/5; ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 
(* *) 

DATA CAMPIONAMENTO 29/11/2017 ORA 13.40 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 

DATA RICEZIONE 29/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 29/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 17K190 

TIPO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 29/11/2017 DATA FINE PROVA 04/12/2017 

I PROVA METODO U.M. VALORE C.M.A. 

* Cloro residuo libero 11\PAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,15 -

pH UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 7,4 6,5 - 9,5 

Accettabile 

Torbidità APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU < 0,4 
senza 

variazioni 

* anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 
UNI EN ISO 7899-2:2003 

intestinali 
UFC/100 ml o o 

* Conduttività elettrica (a 20'C) UNI EN 27888:1995 µ5/cm 778 2500 

Accettabile 

Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 

variazioni 
* anomale 

Accettabile 

Sapore APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 

variazioni 

* anomale 

* Fluoruri /:I APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I < 0,2 1,5 

Azoto nitroso (come NO2) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

Azoto ammoniacale (come NH4) :A.PAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

' 

13.9 

L.D.R. 

0,03 

0,1 

0,4 

50 

0,05 

0,05 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napoli Centro Dir~zionale Iso la C/1 

Sede operat i,.. ;:i in Casoria {Na ) Via G. Ross ini, 16 
P.iv;i 07506091219 

Mail la boratorioacquacampania @pec.i t· 
Tel. 08 15732872 - Fax . 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171<190 

rev. O del 19/12/2017 

PROVA M ETODO 

Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 
·q lt APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

* 

* Ferro lt EPA 60208:2014 

* Manganese # EPA 60208 :2014 

* Alluminio # EPA 60208:2014 

* Cloriti lt UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale lt APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 

* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07 /05 ISS.A.003.A.REV00 

* Cloruri # f4PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati lt f4PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda : 

U.M. - Unità di misura 
C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.D.R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza espressa come limiti fiducia li (p=95%, K=2) 
* - Prova non accreditata ACCREDIA 
** - Campionamento escluso dall'accreditamento 

LAB N° 1583 

U.M. VALORE C.M.A. l.D.R. 

Valore 

mg/I 592 
massimo 

consigliato 

1500 

µg/I < 20 200 

µg/I <l 50 

µg/I < 10 200 

µg/I 83 700 

Valori 

"F 34 consigliati 

15-50 'F 

UFC/250 ml o o 

mg/I 11 250 

mg/I 3 so 

# - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria {NA) 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione . I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss .mm.ii. 

li Responsabile del Laboratorio 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napol i Centro Direziona le l:;ola C/1 

Sede operativa in C;15oria (Na ) Via G. Rossini, 16 
fl .iv,1 0/!)0G09ll 19 

Mail laboratorio.icquacampania@ pec. it 
Tel. 0815732872- Fax. 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171{191 
rev. O del 19/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.81: Via Coste di Cuma 
MATRICE Acqua Potabile 

LAB N° 15B3 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07 /5; ISTISAN 07 /31155. PGA.901. REV00 
(** ) 

DATA CAMPIONAMENTO 29/11/2017 ORA 13.40 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 

DATA RICEZIONE 29/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 29/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 171<191 

TIPO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 29/11/2017 DATA FINE PROVA 04/12/2017 

I PROVA METODO U.M. VALORE C.M.A. 

* Cloro residuo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,13 -

pH UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 7, 2 6,5 - 9,5 

Accettabile 

Torbidità APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU < 0,4 
senza 

variazioni 

* anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1 :2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 
UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 ml o o 

intestinali 

* Conduttività elettrica (a 20°() UNI EN 27888:1995 µ5/cm 784 2500 

Accettabile 

Odore ~PAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 

variazioni 

* anomale 

Accettabile 

Sapore lA.PAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 

variazioni 

* anomale 

* Fluoruri # lA.PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I < 0,2 1,5 

Azoto nitroso (come NO2) ~PAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

Azoto ammoniacale (come NH4) ~PAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

13.9 

L.D.R. 

0,03 

0,1 

0,4 

so 

0,05 

0,05 

) 
1
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale In Napo li Centro Direziona le !sala C/1 
Sede operativa in Ca sor la (Na) Via G. Ro ssini, 16 

P.1v.1 0750ti09 I 2 19 
Mail laboratorioacquacampania@pec.it 

Tol. 0815732872 - f ax. 0015732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171{191 

rev. O del 19/12/2017 

PROVA METODO 

Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 
'C) # 

~PAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

* 

* Ferro # EPA 6020B:2014 

* Manganese # EPA 6020B:2014 

* Alluminio # EPA 6020B:2014 

* Cloriti # UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza tota le lt ~PAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 

* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07/05 ISS.A.003.A.REV00 

* Cloruri lt APAT CNR IRSA 4020 l'vlan 29 2003 

* Nitrati # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda: 

U.M. - Unità di misura 
C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.D.R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, K=2) 

* - Prova non accreditata ACCREDIA 
** - Campionamento escluso dall'accreditamento 

U.M. VALORE 

mg/I 596 

µg/I < 20 

µg/I <l 

µg/I < 10 

µg/I 64 

OF 34 

UFC/250 ml o 

mg/I 11 

mg/I 3 

# - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) 

LAB N° 1583 

C.M.A. L.D.R. 

Valore 

massimo 

consigliato 

1500 

200 

so 

200 

700 

Valori 

consigliati 

15-50 "F 

o 

250 

so 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza i I fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss.mm.ii. 

li Responsabile del Laboratorio 
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Laboratorio Acqu.i Campilnla s.r.l. 
!ede le i~I• ,n N~puti Ctturo Ol1e: ionale I sc i~ C/1 
Setlecperuiv;i inC;i~,;,rkl(tlo1JVi1G,Rossini,lii 

P.1VJ07 ~1.iv'J l 219 
Milllabo1i to1iotcQu4,;im;nni4@pec.lt 

Tel ,0S15 7l2B72-r-3, . 0Bl 5732S J::!. 

RAPPORTO DI PROVA N, 17K123 

rev. O del 15/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

,,1•i' 1I"/'•;., ----~/,_ 
~ \ -;;~!~:;:::>, 

--.-:,1,.,:~~\.,\•' 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n,1: Serbatoio di San Gennaro 

MATRICE Acqua Potabile 

"'A@GREIDl~,-t:~ 
L'00t.~OOJ:Àc~p.1~ J ~ 

LAO N° 1503 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07/5; ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REVO0 
(** ) 

DATA CAMPIONAMENTO 21/11/2017 ORA 8.00 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO "C 13.3 
DATA RICEZIONE 21/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 
DATA ACCETTAZIONE 21/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 17K123 
TIPO DI ANALISI ROUTINE 
DATA INIZIO PROVA 21/11/2017 DATA FINE PROVA 26/11/2017 

PROVA METODO U.M . VALORE CM.A. L.D.R. I 
* Cloro residuo libero (O.PAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,16 0,03 

pH UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 7, 1 6,5-9,5 0, 1 

Accettabile 

Torbidità (O.PAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU 4,6 
senza 

0,4 
variazioni 

• anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/ 100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 
inte stinali 

UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 ml o o 

* Conduttività elettrica (a 2o•q UNI EN 27888:1995 µS/cm 666 2500 so 

Accettabile 

Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 
variazioni . anomale 

Accetta bile 

Sapore APAT CNR IHSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz. o 
senza 

variaz ioni 
• anomale 

* Fluoruri n APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I 0,3 l,S 

Azoto nitroso (come N0 2) APAT CNR IRSA 4050 M an 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 0,05 

Azoto ammoniacale (come NH4) APAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 0,05 

I 

-'~•g ,a; 2 



Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede ~l[!lc In N.1:iol i Centro Dlr n !o n~ I" 1: c l11 C/ l 

$11 deop,, ra1 iv1 lnCuorl,1 jNa) ViaG ,Ro11/ni, 16 
pj,,,JQ7';,l)t;c'J J 219 

l\.1:i il \ab01111crìoacqua cam panl11~pec.i t 
hl.OSIS732872- f•~ .08 l 5732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(123 

rev. O del 15/12/2017 

PROVA METODO 

~i;idi totali disciol t i (RESIDUO A 180 U 
APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 . 

* Ferro U <PA 60208:2014 

* Manganese " " PA 60208:2014 

* Alluminio N EPA 6020B:2014 

* Cloriti N µNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezia totale ff ~PAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 
* 

* Pseudomonas aeruginasa )'.APPORTI ISTISAN 07/05 ISS.A.003.A.REVOO 

* Cloruri N ~PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati Il ~PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda: 

U.M . - Unità di misura 
C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.0.R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, K=2) 

- Prova non accreditata ACCREDIA 
.. - Campionamento escluso dall'accreditamento 

~.:..'''0'1,/,, 
}-~✓_;. ,~ 
\,.,~~i 

',1,,,,,1 ,,\,0' 

U.M. 

mg/I 

µg/1 

µg/1 

µg/1 

1,g/l 

" f 

UFC/250 ml 

mg/I 

mg/I 

rA€GREDIA :ç· 
,. L~l!~llANOOJ~AMlNT_9 '"'t 

L/\8 N° 1583 

VALORE C.M.A. L.D.R. I 
Valore 

506 
massimo 

consigliato 

1500 

118 200 

34 50 

17 200 

66 700 

Valori 

30 consigliati 

15-50 °f 

o o 

34 250 

8 so 

# - La prova è stata eseguita ln outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casorìa (NA) 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss .mm.ii. 

Il Responsabile del Laboratorio 

,\:•,\l .: ! . -;:aot . ,,-·· -- <./ . t. Carlo Ferone 

,::. ,,· .• ~·· >, ,~t-\...__, 
! ~r,,• .. , ,, ,nu , 

I • . 11 . • • · 1 1.· j -~ 
,·,11,,-:1_!.,l) / .-,.· I 
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••\" l"J •, Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
S<! del<!i l. l<! inN1.J:QUCentro O,re:ion1le U-:J l1 C/ l 
! ede Oj:l!f .>l iv1 in ( U QI~ {Nil) Vi1 G, , Ro n ini, 16 

P~'l:tll/!.OW'J l l l'J 
M1,l bbor10ta1io 1o:.q "'ut ml),l n11@1 ~ c.ll 

Te LOS1S73:!S7l- f u .08lS7l2S72 

~-.::'~?';..,. 
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LAO N° 15B3 

RAPPORTO DI PROVA N. 17K124 

rev. O del 15/12/2017 

COM MITTENTE Comune di Pozzuo l i 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.2: SERBATOIO SAN VITO COFANARA 
MATRICE Acqua Potabile 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07/5; ISTISAN 07/31I55.PGA.901.REVOO 

(** ) 
DATA CAMPIONAMENTO 21/11/2017 ORA 8.20 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO •c 13.5 
DATA RICEZIONE 21/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 21/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 17K124 

TIPO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 21/11/2017 DATA FINE PROVA 26/11/2017 

[PROVA METODO U.M. VALORE C.M.A. L.D.R. I 
* Cloro residuo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I < 0,03 0,03 

pH UNI EN ISO 10523:2012 unita di pH 7,2 6,5 -9,5 0,1 

Accettabile 

Torbidità APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU < 0,4 
senza 

variazioni 
0,4 . anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/ 100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308 -1:201 7 UFC/ 100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 
UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 ml o o 

intestinali 

* Conduttività elettrica (a 20"() UNI EN 27888:1995 µS/cm 1000 2500 so 

Accettabile 

Odore APAT CNR IRSA 2050 M an 29 2003 tasso diluiz. o senza 
variazioni . anomale 

Accettabile 

Sapore APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 
variazioni 

• anomale 

* Fluoruri # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I 0,5 1,5 

Azolo nitroso (come N02) APAT CNR IRSA 4050 M an 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 0,05 

Azoto ammoniacale (come NH4) APAT CNR IRSA 4030 Al M an 29 2003 mg/ I < 0,05 0,5 0,05 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Scd~ lc;31-: in Napoli Ccnlfo Ciu::!onilm bob C/1 
S,ad~ o;:cra1iv1 in C.uc ri.11 (N1) Via G. Rvu!nl. 16 

i'_r,JUISObO!l l / 1~ 
Ma1lbl:or11c1ioacqu1u n1~1n11@ptc.i t 

Ttl.O8 15732872- F.u. 08157J2B7' 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(124 

rev. O del 15/12/2017 

PROVA METODO 

:~;idi totali disciolti (RESIDUO A 180 N 
APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

• 
* ferro N , PA 6020B:2014 

* Manganese # PA 6020B :2014 

* Alluminio # ~PA 6020B:2014 

* Cloriti # UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale U APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 

• 
* Pseu domonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07/05 ISS.A.003 .A.REVOO 

* Cloruri # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

'"' Nitrati r, APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda : 

U.M. - Unità di misura 
C.M.A . - Concentrazione massima ammissibile 
L.D .R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza esp ressa come limiti fiduciali (p=95 %, K=2) 
• - Prova non accreditata ACCREDIA 
** - Campionamento escluso dall'accreditamento 

-~"''\~~?-✓-.. ,~~-

~ 
\~-/ 

U.M. 

mg/I 

µg/I 

µg/1 

µg/I 

µg/I 

"F 

UFC/250 ml 

mg/I 

mg/I 

~ACGRTfDIA··-r-
l'Yf"llTAI.W,OOIACCIUOO~ t ~ 

LAB N" 1583 

VALORE C.M.A. L.D.R. 

Valore 

760 
massimo 

consigliato 

1500 

< 20 200 

4 50 

< 10 200 

80 700 

Valori 

41 consiglia ti 

15·50 "F 

o o 

60 250 

16 so 

#. La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl • Via Gioacchino, 16 • Caso ria (NA) 

Ove applicabi le, se il recupero del si ngolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentraz ione. I ri sultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il 
presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio . 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs . 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss.mm.ii. 

Il Responsabile del Laboratorio 

,· ... ,,\ {_; / /;-(~·--... 
. ,··> ·--<( ~ tt. CarloFerane 

.,;,/,~.'.)~)< _-,J~r--~ 
. :~,\-. :~t\~;i;} ./ 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
~o! cl1lt,Kòl leinN 1poli Cen110 0 iru ion ;,l1 l1c, l1C/ l 
Se:c!c çp~r;, t,w;, in Ca~ar1J (fl1) VI.I G. Ro n ìnl, 16 

M ~1I l~t,,,11 : 0ri01c,;i,u1nmp1nJ1@pec.l1 
Tel. 05 15732a72- f.n . 06!5732812 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(125 

rev. O del 15/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.14: S. Gennaro n.20 

MATRICE Acqua Potabile 

_,.::.''''~/' •1,:.,, 

o' ~;:,-'-

~~ 
~-:..✓,~ .. :/ 

,1,,1, ,1 , ,\,,,,' 

lA@@RÉE>t~ ;:11 
~~D~~O~~-

LAH N° 1583 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07/5; ISTISAN 07/31I55.PGA.901.REVOO 

('*) 
DATA CAMPIONAMENTO 21/11/2017 ORA 8.40 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 13.8 
DATA RICEZIONE 21/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 21/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 17K125 

TIPO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 21/11/2017 DATA FINE PROVA 26/11/2017 

[PROVA METODO U.M. VALORE C.M.A. LD.R. 

* Cloro residuo Hbero APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,15 0,03 

pH UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 7,1 6,5 • 9,5 0,1 

Accettabile 

Torbidità APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU < 0,4 
senza 

variazioni 
0,4 

* anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 
UNI EN ISO 7899-2:2003 

intestinali 
UFC/100 ml o o 

* Conduttivit.3 elett rica (a 20~() UNI EN 27888:1995 µS/cm 701 2500 50 

Accettabile 

Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz. 
senza o 

variazioni . anomale 

Accettabile 

Sapore APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 

variazioni 

• anomale 

* Fluoruri # APAT CNR IRSA 4020 Ma n 29 2003 mg/I 0,3 1,5 

Azoto nitroso {come N02) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 0,05 

Azoto ammoniacale (come NH4) V\PAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 0,05 
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Laboratorio Acqua campania s.r.l. 
Stde lc:1!41 ln N1pa U Caniro 0lrt: 1on1l.e 11,:il~ C/ 1 
Se de o;,er1tiv1 in CuarLII (tl1I Vi• G. R0$1 lni. 16 

f'.wJ07$0t:O'J IJ l'J 
f.11~ l1l:a11lo1io1cqu,e1mplniJ@ptc.,1 

Tt l.G8 l 5732S72 -F1.o. 0l1!5732R7 l 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(125 

rev. O del 15/12/2017 

PROVA METODO 

~~tdi totali disciolti (RESIDUO A 180 U io,PAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 . 
• Ferro u PA 60208:2014 

• Manganese # ~PA 60208:2014 

* Alluminio U !EPA 60208:2014 

* Cloriti # µNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale U IAPAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 
• 
* Pseudomor,as ac ruginosa RAPPORTI ISTISAN 07/ 05 ISS.A.003.A.REVOO 

* Cloruri U APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati U APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda: 

U.M. - Unità di misura 
C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 

L.D.R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, 1(=2) 

• - Prova non accreditata ACCREDIA 
. .. - Campionamento escluso dall'accreditamento 

••\" I' '/•, 
~·f' '-.../ I•:,;,~ .-"-~~-=-
~ 
-;~,.,~ ... / 

,,,,,,,.1 .. \•-''' 

ACCRE'IDIA ~~, 
L~ITAlJ":"i~_:l!~~~O i,_!_~ _: 

LAD NCI 1583 

U.M. VALORE C.M.A. L.D.R. 

Valore 

mg/I 533 
massimo 

consigliato 

1500 

µg/I < 20 200 

µg/I 3 so 

µg/I < 103 200 

pg/I 63 700 

Valori 
•F 32 consigliati 

15-50 "F 

UFC/250 ml o o 

mg/ I 36 250 

mg/I 9 50 

U - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 • Casoria (NA) 

Ove appl icabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova . Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss.mm.ii . 

Il Responsabile del Laboratorio 

.· ;/? .' .· .
1 

.
1 

-~t<.-. ·.·[!_gt. ,.t-forlo Ferone 
· , .. f1U · ''Vi..\d-
i i", ; ( Gi-\',l-_:.l-:;','(:-·.'r'-L. \...._ 
\ i i, f-t~ 1:· 1\ -~ 
'._ \}.\ \ c.\:1~:.\· ,<:) I \ 1 i 
. ._)~~-- I' \ / :~ ~/~. '· / 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede k-1o•le fn tl•poll CC'r.tto Di:;r:io..,, i. h,cl1 C/ 1 
Scd<' o;,<'r:ui-,• in C,uor i• (N,) VJ~ G. Ro.lini, 16 

l' 1vJ07~ 1ll9 
M1il )1tcr1Lollo•cqu1~1mp;ini1@pe,c.il 

r .. 1. oa 1s1ne12 -F1 .... oa1s n 2e12 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(126 
rev. O del 15/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZION E CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.4:Accademia 
MATRICE Acqua Potabile 

,,~1\' lJ••, ,,/,, 

.:::.'~'/';,, 

j~ 
\~l 

'•t.,,,,,,,, ,,,., 

~--r-,,,----~- :lì 

'·~'?So~~~\8! 
,.~ .,_ - - uJII!',:, 

LAD N° 1583 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07/5; ISTISAN 07/31155.PGA.901.REVOO 
(** ) 

DATA CAMPIONAMENTO 

DATA RICEZIONE 

DATA ACCETTAZIONE 

TIPO DI ANALISI 

DATA INIZIO PROVA 

PROVA 

* Cloro residuo libero 

pH 

Torbidità 

• 
Ricerca e conta di Batteri coliformi 

Ricerca e conta di Escherichia coli 

Ricerca e conta di Enterococchi 

intestinali 

* Conduttività elettrica fa 20°() 

Odore 

* 

Sapore 

• 
* Fluoruri 

Azoto nitroso (come N02) 

Azoto ammoniacale (come NH4) 

21/11/2017 ORA 9.00 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO •c 13.7 

21/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

21/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 171(126 

ROUTINE 

21/11/2017 DATA FINE PROVA 26/11/2017 

METODO U.M. VALORE 

APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,14 

UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 7 

APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU < 0,4 

UNI EN ISO 9308-1 :2017 UFC/100 ml o 

UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o 

!.JNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 ml o 

UNI EN 27888 :1995 µS/cm 700 

1\PAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 ta sso diluiz. o 

(IIPAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz. o 

# (IIPAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I 0,3 

(IIPAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 

(IIPAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I <0,05 

C.M.A. L.D.R. 

0,03 

6,5 · 9,5 0,1 

Accettabile 

senza 

variazioni 
0,4 

anomale 

o 

o 

o 

2500 so 

Accettablle 

senza 

variazioni 

anomale 

Accettabile 

senza 

variazio11i 

anomale 

1,5 

0,5 0,05 

0,5 0,05 

;I 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
St:df 1,.g, lc in ll~l)a ll Ct nlru Direzian.~ le 1101~ C/1 

S6i de 0pe r~li11 ~ in Dior~ !NJ) Vb G. li.omni. lii 
r.,vao·1~11t,1~ JJ l!l 

MJi l !~ t)Qrat0ri0~cquaeam1.anr,@p"-e.l: 
T.il.08157321172- Fu. 0S 15H 2872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171<126 

rev. O del 15/12/2017 

PROVA METODO 

~~:idi totali disciolti (RESIDUO A 180 U APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

• 
* Ferro # EPA 6020B:2014 

* Manganese # PA 6020B:2014 

* Alluminio U •PA 6020B:2014 

* Cloriti # UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale # f\PAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 
* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07/05 ISS.A.003.A.REVOO 

* Cloruri # iAPAT CNR IR5A 4020 Man 29 2003 

~ Nitrati # f\PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda: 
U.M. - Unità di misura 

C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.D.R. - Limite di rivelabilità 

U -Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, K=2) 

• - Prova non accreditata ACCREDIA 

** - Campionamento escluso dall'accreditamento 

.,,,•\~/'',,;., 
··'~--
~ -:;~~; 

'•l1,J1,1,,\,,\•' 

U.M. 

mg/I 

µg/I 

pg/I 

µg/I 

µg/I 

"f 

UFC/250 ml 

mg/I 

mg/I 

1AèER!~IDJA -c :r: 
I '" I J:· 
b L~..J.A,.~~Ol ~ • i4l 

LAB Na 15B3 

VALORE C.M.A. l.D.R. 

Valore 

532 
massima 

consigliata 

1500 

< 20 200 

2 so 

< 10 200 

67 700 

Valori 

31 consigliati 

15-50 "f 

o o 

35 250 

9 so 

U - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Caso ria (NA) 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. 11 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss.mm.ii. 

Il Resp_onsobi/e del Laboratorio 

' .. \,!\, '~.~ ·- :\~:>-~ 
_.-_:.·;,:, i i' 1 '·-p_oJ-t.-_ Carlo Ferone 

i ,. f , .. ,,, \\_: ,~ -
' ,' '~~'()v~''-'~ 

\ :,,') ·~ ' ·,~ ' , 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
S<tdt lec•~ il'I lbpo!i Ctl'llrO Oitd!tCnll.? l~Oli C/ 1 
Si,d,t oper,,t j,,,1 11'1 C,ucrb ftbl V,a G. R0n ln1, t6 

P.,v:.OI SOl.iG') IJI? 
l,11 ill11H1 n,torioacq,ncamp1ni.i @pec.il 

Te1.oa1s112an-F1,. oa 1s132s12 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(127 
rev. O del 15/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.5: Località 4 11ini 

MATRICE Acqua Potabile 

__ ,. ,·.:~;2?·✓-
__ ,~;.; 

~ -,:;,~~--
•,1.,,2\.~'";;,' 

f.AG@RE01~~~ 
; t~~A~~ ~AA1lrft01~-=~~ 

LAD N° 1583 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07/5; ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 
(** ) 

DATA CAMPIONAMENTO 21/11/2017 ORA TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 

DATA RICEZIONE 21/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 21/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 17K127 

TI PO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 21/11/2017 DATA FINE PROVA 26/11/2017 

PROVA METODO U.M. VALORE C.M.A. LD.R. 

"' Cloro res iduo libero l<\PAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,14 0,03 

pH µNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 7 6,5 - 9,S 0,1 

Accettabile 

Torbidità l<\PAT CNR IRSA 2l l0 Man 29 2003 NTU < 0,4 
sena1 

0,4 
variazioni . 
anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1 :2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 
UNI EN ISO 7899-2:2003 

intestinali 
UFC/100 ml o o 

• Conduttività elettrica (a 2o·q UNI EN 27888:1995 µS/cm 708 2500 50 

Accettabile 

Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 

variazioni 

* anomale 

Accettabile 

Sapore APAT CNR IRSA 2080 M an 29 2003 tasso diluiz. o senza 

variazioni . anomale 

* Fluoruri U ~PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I 0,3 1,5 

Azoto nitroso (come N02) APAT CNR IRSA 40SO Man 29 2003 mg/I < O,OS o,s 0,05 

Azoto ammoniacale jcome Nl-l4) "'PAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 0,05 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
S•ilelecat~ in l/a pollC• ntro 0 /1,1::,onll l"' l10!1C/t 
5tde opuat,vll ,n Cinori.. tN1) Vl,1 G. Ronlnl, 16 

f' l\ ',l 07~0,.;o9 1}. l ':I 

Mailla l;,Qu1o11c,<quanmp•l'lil@F•c.l t 
Te J.09 lS13287l -F.u.C8 157l2072 

RAPPORTO DI PROVA N. 17K127 

rev. O del 15/12/2017 

[ PROVA METODO 

~~;idi totali disciolti (RE SI DUO A 180 u lPAl CNR IRSA 2090A Man 29 2003 . 
* Ferro U ~PA 60208:2014 

* Manganese U ~PA 60208:2014 

* Alluminio # ~PA 60208:2014 

* Cloriti U µNl EN 150 10304-4:2004 

Oureua totale U l<\PAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 

* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07/05 155.A.003.A.REVOO 

• Cloruri U APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati U APAT CNR IR5A 4020 Man 29 2003 

Legenda: 
U.M. - Unità di misura 
CM.A. - Concentrazione massi ma ammissibile 

L.D.R . - Limite di rivelabilità 

U - lncerte22a espressa come limiti fiduciali (p=95%, K=2) 

• - Prova non accreditata ACCREDIA 

•• - Campionamento escluso dall'a ccreditamento 

·",,••\~~}''!•;.,, ,~;.-
~ 
\~/ 

'•t,,f,t1,,\1 •\•' 

U.M. 

mg/I 

µg/I 

µg/I 

µg/1 

µg/1 

"F 

UFC/250 ml 

mg/I 

mg/I 

-À@GREDI¼ -t~ 
C~~DIA~ AMtNTO I~ 

LAn Na 15S3 

VALORE C.M.A. L.D.R. 

Valore 

539 
massimo 

consigliato 
1500 

< 20 200 

4 50 

< 10 200 

72 700 

Valori 

32 consigl iati 
15-50 "F 

o o 

36 250 

9 50 

N - La pruva è sta ta eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura sr l - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intend ere riferiti esclusivamente al ca mpione sottoposto a prova. li 
presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzia lmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

li ca mpione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabilili dal medesimo decreto e ss.mm.ii. 

li Responsabile del Laboratorio 

,,;_1 .\G1 .;>, 
· ·:-.·<:·( _;{:ott. Carla Ferone 
'·' u ! \ . \ y 1\' 

1 ; .• -.H L(; ~ 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l . 
Seee lec;i le in NJpc ll Cenno Dlrti ionJ!i l~c l1 C/1 
ScC:e operJt1~a In Cuo,i.:i (N a) Vo.1 G. Rossini, 16 

r .,vJ07~!illl9 
M1illab.)r1tor lo1u;u.c;in1p• ni1@pec.lt 

Tel. 0S 15732872- FH.081SH2!l71 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(128 

rev. O del 15/12/2017 

COM MITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.17: 12arco Russo 
MATRICE Acqua Potabile 

•' \' '1''11, 
,,..::..' '~-'':,,-,, 
~ ..... ~,....-: 

il~~ 
\~1 

;,,,,,,, 1 .. \,0'' 
LAB N° 1583 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07/5; ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REVOO 
(*') 
DATA CAMPIONAMENTO 21/11/2017 ORA 09.40 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 
DATA RICEZIONE 21/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 21/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 17K128 

TIPO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 21/11/2017 DATA FINE PROVA 26/11/2017 

PROVA METODO U.M , VALORE C.M.A 

* Cloro residuo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,11 

pH UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 6,9 6,5 - 9,5 

Accettabile 

Torbidità APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU 0,4 
senza 

variazioni 
• anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1 :2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 
UNI EN ISO 7899-2:2003 

intestinali 
UFC/100 ml o o 

* Conduttivita elettrica (a 20°() UNI EN 27888:1995 µS/cm 857 2500 

Accettabile 

Odore l',PAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 

variazioni . anomale 

Accettabile 

Sapo re 1-\PAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz . o senza 

variazioni 
• anomale 

* Fluoruri ~ l'\PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I 0,2 1,5 

Azoto nitroso (come N02) l'\PAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

Azoto ammoniacale (come NH4) -"PAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 rng/1 < 0,05 0,5 

13.8 

LD.R. 

0,03 

0,1 

0,4 

50 

0,05 

0,05 

; l/ ag. 1 di 2 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Std•l<e:alcinNai;cliCtntroD1re1,on•lellelJC/l 
Stdt o;,e rafr11 in ù,oria (N,)V~ G. Rossini, 16 

P iv.i 07~01;0':Jlll~ 
l•l •il~L>o,11arioau;uu:,1mF•n!,1@pt~.lt 

T•l. 08 15732871-Fu.0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(128 

rev. O del 15/12/2017 

PROVA METODO 

~~tdi totali disciolti (RESIDUO A 180 n ~PAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

* 

* Ferro n PA 6020B:2014 

* Manganese U • PA 6020B:2014 

* Alluminio U • PA 6020B:2014 

* Cloriti # UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale Il APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 
• 
* Pse udomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07/05 ISS.A.003.A.REVOO 

* Cloruri 11 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati Il APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda : 

U.M. - Unità di misura 

CM.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.D.R. - Limite di rivelabilità 

U -Incertezza espressa come limiti fiduciali (p:95%, K=2) 

• - Prova non accreditata ACCREDIA 

"* - Campionamento escluso dall'accreditamento 

-·"'\~?·~-.. 
::'~~ 

~~ 
\/J:j3f:::\?? 

',1,,,,,1 ,,\•~--

U.M. 

mg/I 

µg/1 

µg/1 

µg/1 

µg/1 

"F 

UFC/250 ml 

mg/I 

mg/I 

~~§o~!?!-:\ 
LAB N° 1563 

VALORE C.M.A. L.D.R. I 
Valore 

652 
massimo 

consigliato 

1500 

41 200 

1 so 

< 10 200 

170 700 

Valori 

39 consigliati 
15-50 "F 

o o 

47 250 

4 so 

n • La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl · Via Gioacchino, 16 - Caso ria (NA) 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs . 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss .mm.ii. 

Il flesponsobi/e del Laboratorio 
• \ •,ì r.'·1•~-'/ ', 

- ' ' 
•;" .- 1 ,.'-:··'qatt_...Carlo Ferane ' . , .. , .. ._ .... I 

I.I/ .... ,\ I.~~', \ ) ;• L 
, \ ·,; ., V ,\> ;;,,-:,e--. ' -- L '--''-.. 

1,-:\ · ·\·::):<) ---~ 
Pag_ 2 di 2 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napoli Centro Ofrczfonale Isola C/1 
Sede oper.Jt ivil In Casoria (Na) Via G. Rossini, 16 

P.ivrt 07J0G09 1 l l~1 
Mail laboratorioacquacampania@pec. it 

Tel . 0815732872 - Fa K. 081S73287 2 

RAPPORTO DI PROVA N. 171<129 

rev. O del 15/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.21: via Dante Alighieri 
MATRICE Acqua Potabile 

LAB N° 15B3 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07/5; ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 
(* *) 
DATA CAMPIONAMENTO 

DATA RICEZIONE 

DATA ACCETTAZIONE 

TIPO DI ANALISI 

DATA INIZIO PROVA 

I PROVA 

* Cloro residuo libero 

pH 

Torbidità 

* 

Ricerca e conta di Batteri coliformi 

Ricerca e conta di Escherichia coli 

Ricerca e conta di Enterococch i 

intestinali 

* Conduttività elettrica (a 20°C) 

Odore 

* 

Sapore 

* 

* Fluoruri H 

Azoto nitroso (come NO2) 

Azoto ammoniacale (come NH4) 

21/11/2017 ORA 10.00 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 14.0 

21/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

21/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 171(129 

ROUTINE 

21/11/2017 DATA FINE PROVA 26/11/2017 

METODO U.M. VALORE 

~PAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,15 

UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 6,8 

~PAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU 1,2 

UNI EN ISO 9308-1 :2017 UFC/100 ml o 

UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o 

UNI EN ISO 7899-2 :2003 UFC/100 ml o 

UNI EN 27888:1995 µS/cm 767 

APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz. o 

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz. o 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I 0,3 

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 

APAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 

C.M.A. L.D.R. 

- 0,03 

6,5 - 9,5 0,1 

Accetta bile 

senza 

variazioni 
0,4 

anomale 

o 

o 

o 

2500 50 

Accettabile 

senza 

variazioni 

anomale 

Accettabile 

senza 

variazioni 

anomale 

1,5 

0,5 0,05 

0,5 0,05 

,':- Pag. 1 di 2 
/ 



I .d ,. ,r:11 ,11·i" ,\,•, 111 :1 ( :11 11 1' :ir,i:1 , . , · I. 

Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napoli Centro Direzionale Isola C/1 
Sede operat iva in Casoria (N3 ) Vì3 G. Rossini, 16 

P.1v,1 0750609 IJ 19 
Mail laboratorioacquacampania@pec.it 

Tel . 0815732872- Fax, 081S732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 17K129 

rev. O del 15/12/2017 

PROVA METODO 

Solidi total i disciolti (RESIDUO A 180 
"C) # ~PAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

* 

* Ferro # EPA 60208 :2014 

* Manganese # EPA 6020B :2014 

* Alluminio # EPA 60208 :2014 

* Cloriti # UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza tota le Il ~PAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 
* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07 /05 ISS.A.003.A.REV00 

* Cloruri Il APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda: 

U.M. - Unità di misura 
C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.D.R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, 1<=2) 
* - Prova non accreditata ACCREDIA 

** - Campionamento escluso dall'accreditamento 

LAB NO 1583 

U.M. VALORE C.M.A. L.D.R. 

Valore 

mg/I 583 
massimo 

consigliato 

1500 

µg/I < 20 200 

µg/I 3 so 

µg/I < 10 200 

µg/I 130 700 

Valori 

"F 35 consigliati 

15-50 °F 

UFC/250 ml o o 

mg/I 43 250 

mg/I 6 so 

# - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approva zione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001 . La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss .mm.ii. 

Il Responsabile del Laboratorio 

Pag . 2 di 2 
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laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napoli C~ntro Direzionale Isola C/t 

Sede operativa in Casoria (Na) Vìa G. Rossini, 16 
P.1v,1 07SOUC<J 1219 

Mail taboratorioacquacampania@pec.it 

Te l. 0815732872 - Fax . 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 17K130 
rev. O del 15/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.33: via Lusciano 

MATRICE Acqua Potabile 

LAD N° 1583 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07/5; ISTISAN 07/31I5S.PGA.901.REV00 
(** ) 

DATA CAMPIONAMENTO 21/11/2017 ORA 10.20 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 

DATA RICEZIONE 21/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 21/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 17K130 

TIPO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 21/11/2017 DATA FINE PROVA 26/11/2017 

I PROVA METODO U.M . VALORE C.M.A. 

* Cloro residuo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,14 -

pH UNI EN ISO 10523 :2012 unità di pH 6,9 6,5 - 9,5 

Accettabile 

Torbidità APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU 4,1 
senza 

variazioni 
* anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 
UNI EN ISO 7899-2 :2003 

intestinali 
UFC/100 ml o o 

* Conduttività elettrica (a 20'() UNI EN 27888:1995 µS/cm 873 2500 

Accettabile 

Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 

variazioni 
* anomale 

Accettabile 

Sapore f'\PAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 

variaz ioni 
* anomale 

* Fluoruri 11 ~PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I 0,2 1,5 

Azoto nit roso (come NO2) f'\PAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

Azoto ammoniacale (come NH4} 11\PAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

13.9 

L.D.R. 

0,03 

0,1 

0,4 

50 

0,05 

0,05 

i,\_ Pag. 1 di 2 



Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napoli Centro Direzionale ls.ola C/ t 
Sede operativa in Casor fa (Na) Via G. Ross ini , 16 

P.iv,1 07SOG09 1219 
Mail la boratorioacquac;;mpania@pec.it 

Te l. 08i5732872- Fax. 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(130 

rev. O del 15/12/2017 

PROVA METODO 

:~)lidi totali disciolti (RESIDUO A 180 lt 
~PAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

* 

* Ferro lt EPA 6020B:2014 

* Manganese lt EPA 60208:2014 

* Alluminio lt EPA 60208:2014 

* Cloriti # UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale lt APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 

* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07 /05 ISS.A.003.A.REV00 

* Cloruri # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda: 

U.M. - Unità di misura 
C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.D.R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, 1<=2) 
* - Prova non accreditata ACCREDIA 
** - Campionamento escluso dall'accreditamento 

U.M. VALORE 

mg/I 664 

µg/I 68 

µg/I 7 

µg/I 19 

µg/I 160 

"F 37 

UFC/250 ml o 

mg/I 55 

mg/I 4 

# - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) 

LAB N° 1583 

C.M.A. L.D.R. 

Valore 

massimo 

consigliato 

1500 

200 

so 

200 

700 

Valori 

consigliati 

15-50 °F 

o 

250 

so 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss.mm.ii. 

. --· Pag. 2 di 2 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Na poli Centro Dirt!Zi ona le Isola C/1 
Sede o~ er-ativa in Casoria (Na ) Via G. Rossini, 16 

l'.1v,1 07':i0G091219 
Mail laboratorioacquacampania@ pec.it 

Tel. 0815732872 - Fa x. 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 17K131 
rev. O del 15/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.51 Via Vecchia San Gennaro 
MATRICE Acqua Potabile 

LAB N° 1583 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07/5; ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 
(** ) 

DATA CAMPIONAMENTO 21/11/2017 ORA 10.40 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 

DATA RICEZIONE 21/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 21/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 171<131 

TIPO DI ANALISI ROTUINE 

DATA INIZIO PROVA 21/11/2017 DATA FINE PROVA 26/11/2017 

I PROVA METODO U.M. VALORE C.M.A. 

* Cloro residuo libero 11\PAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,13 -

pH UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 7 6,5 - 9,5 

Accettabile 

Torbidità V\PAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU 4,1 
senza 

variazioni 
* anomale 

R,icerca e conta di Batteri coliformi UNI EN 150 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e con ta di Escherichia coli UNI EN 150 9308-1 :2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 
UNI EN ISO 7899-2:2003 

intestinali 
UFC/100 ml o o 

* Conduttività elettrica (a 20°C) UNI EN 27888 :1995 µ5/cm 675 2500 

Accettabile 

Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz . o senza 

variazioni 

* anomale 

Accetta bi le 

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 ta sso diluiz. o senza 
Sapore 

variazioni 

* anomale 

* Fluoruri # APAT CNR IRSA 4020 M an 29 2003 mg/I 0,3 1,5 

Azoto nitroso (come NO2) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

Azoto ammoniacale (come NH 4) APAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

13.8 

L.D.R. 

0,03 

0,1 

0,4 

50 

0,05 

0,05 

,:/ Pag, 1 di 2 
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laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napoli Centro Direzionale Isola C/1 
Sede operaliva in Casoria (Na) Via G. Rossini, 16 

r.,vil 0750G•912 19 
M ail labaratarioacquacampania@pec.it 

Tet. 08157 32872.- F.1 x. 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA 1\1. 171(131 

rev. O del 15/12/2017 

PROVA METODO 

Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 

·ci # 
IAPAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

* 

* Ferro # EPA 6020B:2014 

* Manganese # EPA 6020B:2014 

* Alluminio ti EPA 6020B:2014 

* Cloriti ti UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale IJ 11\PAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 

* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07/05 ISS.A.003.A.REV00 

* Cloruri # iA.PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati # IAPAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda: 

U.M. - Unità di misura 
C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.D.R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, K=2) 
* - Prova non accreditata ACCREDIA 
** - Campionamento escluso dall'accreditamento 

U.M. VALORE 

mg/I 513 

µg/I 96 

µg/I 25 

µg/I 15 

µg/I 62 

OF 25 

UFC/250 ml o 

mg/I 34 

mg/I 8 

# - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) 

LAB N° 1583 

C.M.A. L.D.R. 

Valore 

massimo 

consigliato 

1500 

200 

so 

200 

700 

Valori 

consigliati 

15-50 °F 

o 

250 

50 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente a l campione sottoposto a prova. Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio . 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss.mm.ii. 

Il Responsabile del Laboratorio 
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laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Na poli Centro Direzionale Isola C/1 

Sede operat iva in Casoria (Na) Via G. Rossini , Ui 
P.iva 0750ti09l~ 19 

Mail l3boratori0i1cquacampania@pec.lt 

Te l. 0815732872 - Fax. 0015732B72 

RAPPORTO DI PROVA N. 17K132 
rev. O del 15/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.23: Via Pisciarello - fontana QUbblica 
MATRICE Acqua Potabile 

LAB N° 1583 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07 /5; ISTISAN 07 /31I55.PGA.901.REVOO 
(** ) 
DATA CAMPIONAMENTO 

DATA RICEZIONE 

DATA ACCETTAZIONE 

TIPO DI ANALISI 

DATA INIZIO PROVA 

I PROVA 

* Cloro residuo libero 

pH 

Torbidità 

* 

Ricerca e conta di Batteri coliformi 

Ricerca e conta di Escherichia coli 

Ricerca e conta di Enterococchi 

intestinali 

* Conduttività elettrica (a 20°() 

Odore 

* 

Sapore 

* 

* Fluoruri 

Azoto nit roso (come NO2) 

Azoto ammoniacale (come NH4) 

21/11/2017 ORA 11.00 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 13.5 

21/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

21/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 17K132 

ROUTINE 

21/11/2017 DATA FINE PROVA 26/11/2017 

METODO U.M. VALORE 

APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,16 

UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 6,8 

APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU < 0,4 

UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o 

UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o 

UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 ml o 

~NI EN 27888:1995 µS/cm 857 

11\PAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz . o 

11\PAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz . o 

# IAPAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I 0,2 

11\PAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 

APAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 

C.M.A. L.D.R. 

0,03 

6,S - 9,5 0,1 

Accettabile 

senza 

variazioni 
0,4 

anomale 

o 

o 

o 

2500 so 

Accettabile 

senza 

variazioni 

anomale 

Accettabile 

senza 

variazioni 

anomale 

1,5 

0,5 0,05 

0,5 0,05 

;:l Pag. 1 di 2 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napoli Centro Direz.ionale !sol.i C/1 
Sede operativa in Casoria (Na) Via G. Rossini, 16 

Piv;i07 50fi09 l 2l9 
1\1\ail li1bor.ltorioacquacamp.1nia@pec.it 

Tel. 0815732872 - Fa>- . 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 17K132 

rev. O del 15/12/2017 

PROVA METODO 

Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 
·ci # 

APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

* 

* Ferro # EPA 6020B :2014 

* Manganese # EPA 6020B:2014 

* Alluminio # EPA 6020B:2014 

* Cloriti # UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale # APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 

* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07 /05 ISS.A.003.A.REVOO 

* Cloruri # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda: 

U.M . - Unità di misura 

C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 

L.D.R. - Limite di rivelabi lità 

U - Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, 1<=2) 
* - Prova non accreditata ACCREDIA 

** - Campionamento escluso dall' accreditamento 

U.M. VALORE 

mg/I 65 1 

µg/1 < 20 

µg/1 < 1 

µg/1 < 10 

µg/1 150 

OF 37 

UFC/250 ml o 

mg/I 50 

mg/I 4 

# - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria {NA) 

LAB N° 1583 

C.M.A. L.D.R. 

Valore 

massimo 

consigliato 

1500 

200 

50 

200 

700 

Valori 

consigliati 

15-50 °F 

o 

250 

so 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesi mo decreto e ss .mm.i i. 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede leeale in Napoli Centro Direzionale Isola C/1 
Sede operativa in Casoria (Na) Via G, Rossini, 16 

P.ivJ 07SOG09 I 119 
Mail lab0ratorioacquacampani,1@pec.it 

Te l. 0815732872 - Fax. 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(133 
rev. O del 15/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.52: Via delle Colmate 1 
MATRICE Acqua Potabile 

LAB N° 1583 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07 /5; ISTISAN 07 /31 ISS.PGA.901.REV00 

(** ) 

DATA CAMPIONAMENTO 21/11/2017 ORA 11.40 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 

DATA RICEZIONE 21/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 21/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 171<133 

TIPO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 21/11/2017 DATA FINE PROVA 26/11/2017 

I PROVA METODO U.M. VALORE C.M.A. 

* Cloro residuo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,13 -

pH UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 6,9 6,5 - 9,5 

Accettabile 

Torbidità f\PAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU < 0,4 
senza 

variazioni 

* anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 
'-.JNI EN ISO 7899-2:2003 

intestinali 
UFC/100 ml o o 

* Conduttività elettrica (a 20°C) UNI EN 27888:1995 µS/cm 775 2500 

Accettabile 

Odore ~PAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz . o senza 

variazioni 

* anomale 

Accettabile 

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz. 
senza 

Sapore o 
variazioni 

* anomale 

* Fluoruri ti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I < 0,20 1,5 

Azoto nitroso (come N02) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

Azoto ammoniacale (come NH4) APAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

I 

13.7 

L.D.R. 

0,03 

0,1 

0,4 

50 

0,05 

0,05 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede leeale in Napoli Centro Direzionale Isola C/1 
Sede operativa in Ca soria (Na) Via G. Rossini , 10 

P.iva 0750609 l2 19 
Mail !aboratorioacqu::ic.impania@pe c.it 

Tol. 0815732372 - Fa x. 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171<133 

rev. O del 15/12/2017 

PROVA METODO 

~~:idi totali disciolti (RESIDUO A 180 , l,. T CNR IRSA 2090A Mao 292003 

* 

* Ferro Il EPA 6020B:2014 

* Manganese il EPA 6020B:2014 

* Alluminio Il EPA 6020B:2014 

* Cloriti Il UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale Il APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 

* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07 /05 ISS.A.003.A.REV00 

* Cloruri Il APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati Il APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda: 
U.M. - Unità di misura 
C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.D.R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, 1<=2) 
* - Prova non accreditata ACCREDIA 
** - Campionamento escluso dall'accreditamento 

LAB N° 1583 

U.M. VALORE C.M.A. L.D.R. 

Valore 

mg/I 589 
massimo 

consigliato 

1500 

µg/I < 20 200 

µg/I < 1 50 

µg/I < 10 200 

µg/I 140 700 

Valori 

"F 35 consigliati 

15-50 °F 

UFC/250 ml o o 

mg/I 12 250 

mg/I 3 so 

f:/ - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova . Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss.mm.ii. 

Il Responsabile del Laboratorio 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede leg 3l e in Napoli Cen tro Direzionale Isola C/1 

Sede operativ.:i in Ca soria (Na) Via G. Ross ini, 16 
P .IV,J 07SOG0912 19 

Ma il laboratorioa cquacampania@pec. it 

Te l. 0815732872 - Fax. 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(134 

rev. O del 15/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.8: lmQianto deQuratore Reginelle 
MATRICE Acqua Potabile 

LAB N° 1583 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07 /5; ISTISAN 07 /31 ISS.PGA.901.REV00 

(** ) 

DATA CAMPIONAMENTO 21/11/2017 ORA 11.20 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 

DATA RICEZIONE 21/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 21/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 17K134 

TIPO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 21/11/2017 DATA FINE PROVA 26/11/2017 

I PROVA METODO U.M. VALORE C.M.A. 

* Cloro residuo libero IAPAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,15 -

pH UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 6,9 6,5 - 9,5 

Accetta bile 

Torbidità IAPAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU < 0,4 
senza 

variazioni 
* anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Rice rca e conta di Enterococchi 
UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 ml o o 

intestinali 

* Conduttività elettrica (a 20°C) UNI EN 27888:1995 µS/cm 774 2500 

Accettabile 

Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso dilu iz. o senza 

variazioni 

* anomale 

Accettabile 

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz . o senza 
Sapore 

variazioni 
* anomale 

* Fluoruri Il APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I < 0,2 1,5 

Azoto nitroso (come NO2) iAPAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

Azoto ammoniacale (come NH4) APAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

13.5 

L.D.R. 

0,03 

0,1 

0,4 

so 

0,05 

0,05 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legal'? in Napoli Centro Oire z. ionale Is ola C/1 

Sede operativa in Casoria (Na) Via G. Rossini, 16 
P.iv;a 07Sflti09 I J. l9 

Mail la ho rat orioa cquacam pania @pec.it 
Tel. 0915732872- Fa x. 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(134 

rev. O del 15/12/2017 

PROVA METODO 

Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 
"C) # APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

* 

* Ferro # EPA 60208:2014 

* Manganese # PA 60208 :2014 

* Allumin io # PA 60208 :2014 

* Cloriti # UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale Il APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 

* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07 /05 ISS.A.003.A.REV00 

* Cloruri Il APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda : 

U.M. - Unità di misura 
C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.D.R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza espressa come limiti fiducia li (p=95%, K=2) 
* - Prova non accreditata ACCREDIA 
** - Campionamento escluso dall'accreditamento 

LAB N° 15B3 

U.M. VALORE C.M.A. L.D.R. 

Valore 

mg/I 589 
massimo 

consigliato 

1500 

µg/I < 20 200 

µg/I < 1 so 

µg/I < 10 200 

µg/I 140 700 

Valori 

•F 34 consigliati 

15-50 °F 

UFC/250 ml o o 

mg/I 12 250 

mg/I 3 so 

# - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si util izza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss.mm.ii. 

ti Responsabile del Laboratorio 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napoli Centro Direzio nale. Iso la C/1 
Sede opera tiva in Case ria (Na) Via G. Rossini, 16 

r.1vJ Oì506091219 
Mail laborat orioacquacampania@pec.it 

Tel. 0815732872 - Fax. 081573287Z 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(182 
rev. O del 18/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.7 0s~edale S. Maria 
MATRICE Acqua Potabile 

LAB N° 1583 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07/5; ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 

(**) 

DATA CAMPIONAMENTO 29/11/2017 ORA 10.40 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 

DATA RICEZIONE 29/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 29/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 171(182 

TIPO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 29/11/2017 DATA FINE PROVA 04/12/2017 

PROVA METODO U.M. VALORE C.M.A. 

* Cloro residuo libero ~PAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,15 -

pH UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 7,2 6,5 - 9,5 

Accettabile 

Torbidità APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU < 0,4 
senza 

variazioni 

* anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 

intestinali 
UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 ml o o 

* Conduttività elettrica (a 20°() UNI EN 27888:1995 µS/cm < 50 2500 

Accettabile 

Odore iA,PAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz. 739 
senza 

variazioni 

* anomale 

Accettabile 

Sapore f'l,PAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 

variazioni 

* anomale 

* Fluoruri # iA.PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I o 1,5 

Azoto nitroso (come NO2) f'l,PAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I 0,4 0,5 

Azoto ammoniacale (come NH4) ~PAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

13.7 

L.D.R. 

0,03 

0,1 

0,4 

50 

0,05 

0,05 

i ·r, 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napoli Centro 0ire?ionale Isola C/1 
Sede operativa In Caso ria (Na J Via G. Rossini, 16 

P.ivJ 07~06091219 
Mail labo rato rioacquacilmpania@pec. it 

Te l. 0815732872 - Fax. 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171<182 

rev. O del 18/12/2017 

PROVA METODO 

Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 
"C) ff iAPAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

* 

* Ferro # EPA 6020B:2014 

* Manganese ff EPA 6020B:2014 

* Alluminio ff EPA 6020B:2014 

* Cloriti Il UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale Il APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 
* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07 /05 ISS.A.003.A.REV00 

* Cloruri Il APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati ff APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda : 

U.M. - Unità di misura 
C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.D.R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, K=2) 
* - Prova non accreditata ACCREDIA 
** - Campionamento escluso dall'accreditamento 

LAB N° 1583 

U.M. VALORE C.M.A. L.D.R. 

Valore 

mg/I 562 
massimo 

consigliato 

1500 

µg/I < 20 200 

µg/I 1 50 

µg/I < 20 200 

µg/I 45 700 

Valori 

"F 31 consigliati 

15-50 °F 

UFC/250 ml o o 

mg/I 36 250 

mg/I 11 50 

# - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss.mm .ii. 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede lagille in Napol i Centro Direzionale l~ola C/ 1 
Sede ope ratiya in Ca soria (Na) Via G. Ros sini, 16 

r.1va 0750G091.?. 19 
Mail laboratorioacquacampania@pe:=.it 

Tel. 081 5732872 - Fax. 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171{183 

rev. O del 18/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.10: Località Laschiana 
MATRICE Acqua Potabile 

LAB N° 15B3 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07/5; ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 

(** ) 

DATA CAMPIONAMENTO 29/11/2017 ORA 11.00 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 

DATA RICEZIONE 29/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 29/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 171(183 

TIPO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 29/11/2017 DATA FINE PROVA 04/12/2017 

I PROVA METODO U.M. VALORE C.M.A. 

* Cloro residuo libero iA,PAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,14 -

pH UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 7,1 6,5 - 9,5 

Accettabile 

Torbidità IA.PAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU < 0,4 
senza 

variazioni 

* anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1 :2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 
UNI EN ISO 7899-2 :2003 

intestinali 
UFC/100 ml o o 

* Conduttività elettrica (a 2o·q UNI EN 27888:1995 µS/cm 795 2500 

Accettabile 

Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz . o 
senza 

variazioni 

* anomale 

Accettabile 

Sapore APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz . o senza 

variazioni 

* anomale 

* Fluoruri # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I 0,3 1,5 

Azoto nitroso (come NO2) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

Azoto ammoniacale (come NH4) APAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

13.5 

L.D.R. 

0,03 

0,1 

0,4 

50 

0,05 

0,05 
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laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede leeale in Napoli Centro Direziona le Isola C/1 
Sede operativa in Casoria (NJ) Via G. Rossini, 16 

P.iv;t 0/5Ub0~1.ll9 
Mail laboratorloacquacampania@pee.it 

Tel. 0815732872 - Fax. 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 17K183 

rev. O del 18/12/2017 

PROVA METODO 

Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 
"C) # 

:,:\PAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

* 

* Ferro # EPA 6020B:2014 

* Manganese lt EPA 6020B:2014 

* Alluminio # EPA 6020B:2014 

* Cloriti # UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale lt lAPAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 

* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07/05 ISS.A.003.A.REV00 

* Cloruri # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda: 
U.M. - Unità di misura 
C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.D .R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, K=2) 
* - Prova non accreditata ACCREDIA 
** - Campionamento escluso dall'accreditamento 

LAB N° 15B3 

U.M. VALORE C.M.A. L.D.R. 

Valore 

mg/I 605 
massimo 

consigliato 

1500 

µg/1 34 200 

µg/1 2 50 

µg/1 < 10 200 

µg/1 53 700 

Valori 

"F 34 consigliati 

15-50 "F 

UFC/250 ml o o 

mg/I 38 250 

mg/I 11 50 

# - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss.mm.ii . 

Il Responsabile del Laboratorio .. ---~--

,._.·: . · 1. 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede leg.tle in Napoli Centro Direziona le Iso la C/1 
Sede ope ra t iva in Casoria (Na) Via G. Ro:;:;inl, 16 

P.iva 0750l-in9 I 219 
Mail laboralorioacq uacamp:1ni.:1@pec. it 

Te!. 0815732872 - fax. 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(184 
rev. O del 18/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.11: Monterusciello 1 
MATRICE Acqua Potabile 

LAB N° 15B3 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07 /5; ISTISAN 07 /31 ISS.PGA.901.REV00 

(** ) 
DATA CAMPIONAMENTO 29/11/2017 ORA 11.20 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO "C 

DATA RICEZIONE 29/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 29/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 171<184 

TIPO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 29/11/2017 DATA FINE PROVA 04/12/2017 

I PROVA METODO U.M . VALORE C.M.A. 

* Cloro residuo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,13 

pH UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 7,2 6,5 - 9,5 

Accettabile 

Torbidità APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU < 0,4 
senza 

variazioni 

* anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1 :2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 
UNI EN ISO 7899-2 :2003 

intestinali 
UFC/100 ml o o 

* Conduttività elettrica (a 20°C) UNI EN 27888:1995 µ5/cm 779 2500 

Accettabile 

Odore fd,PAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 

variazioni 

* anomale 

Accettabile 

Sapore ~PAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz . o senza 

variazioni 

* anomale 

* Fluoruri Il fd,PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I < 0,2 1,5 

Azoto nitroso (come NO2) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

Azoto ammoniacale (come NH4) APAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

13.6 

L.D.R. 

0,03 

0,1 

0,4 

so 

0,05 

0,05 

/ 1- Pag. 1 di 2 
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l.aboratorio Acqua Campania s.r.l. 
S<!d e legale in Napoli Centro Direzionale Isola C/ l 
Sede operilliva in Ci1 sori::i (Na) Vii> G. Ros$ini, 16 

P.iva O/S{Jfi()9 l i! 19 

Mail laboratorioacquacampania@pec.it 
Tel. 08 15732872 - Fa >.. 0015732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(184 

rev. O del 18/12/2017 

PROVA METODO 

Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 
OC) # /\PAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

* 

* Ferro # EPA 60208:2014 

* Manganese # EPA 60208 :2014 

* Alluminio # EPA 60208:2014 

* Cloriti # UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale # )\PAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 

* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07 /05 ISS.A.003.A.REV00 

* Cloruri # /\PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati # /\PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda: 

U.M. - Unità di misura 
C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.D.R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, 1<=2) 
* - Prova non accreditata ACCREDIA 
** - Campionamento escluso dall'accreditamento 

LAB N° 1583 

U.M. VALORE C.M.A. L.D.R. 

Valore 

mg/I 592 
massimo 

consigliato 

1500 

µg/I < 20 200 

µg/I <l so 

µg/I < 10 200 

µg/I 63 700 

Valori 
OF 37 consigliati 

15-50 'F 

UFC/250 ml o o 

mg/I 11 250 

mg/I 3 so 

tt - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss.mm.ii . 

li Responsabile del Laboratorio 
-- ::·zc7 ~.

1
~,._ 

., . L~ --.r~ ' 

~.,:•i: / :;:-------..~,\._ Dott. Carlo Ferone 
:·>// \--;·~ ·. () // \ .~ \ .- -? 

•• • ; • , · ; ) ,.' '~ .:.-," ✓(' ·· .} .. • 

; I r}'·\O' e_ ,·) - i,," '-"> 
\ .. '/·' (~ - .-~, ; · . . :· i 
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\' 
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laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napoli Centro Direzionale Isola C/1 

Sede operativa in Casoria (Na) Via G. Rossini, 16 

P.IVi:I 07~060912 19 
M ali laboratorioacquacampania@pec.it 

Tel. 0815732872 -Fax. 0815732672 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(185 
rev. O del 18/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.13 Coste S. Angelo 

MATRICE Acqua Potabile 

LAB N° 1583 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07 /5; ISTISAN 07 /31 ISS. PGA.901.REV00 

(** ) 

DATA CAMPIONAMENTO 29/11/2017 ORA 11.40 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 

DATA RICEZIONE 29/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 29/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 171<185 

TIPO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 29/11/2017 DATA FINE PROVA 04/12/2017 

PROVA METODO U.M. VALORE C.M.A. 

* Cloro residuo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,13 -

pH UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 7,3 6,5 - 9,5 

Accettabile 

iA,PAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 
senza 

Torbidità NTU < 0,4 
variazioni 

* anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 
UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 ml o o 

intestinali 

* Conduttività elettrica (a 20°() UNI EN 27888:1995 µS/cm 772 2500 

Accetta bile 

Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 

variazioni 

* anomale 

Accettabile 

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz. 
senza 

Sapore o 
variazioni 

* anomale 

* Fluoruri lt APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 rng/I < 0,2 1,5 

Azoto nitroso (come N02) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

Azoto ammoniacale (come NH4) APAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

13.9 

L.D.R. 

0,03 

0,1 

0,4 

50 

0,05 

0,05 

., / Pag. 1 di 2 



Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napoli Centro Direzionale Isola C/1 

Sede operativa in Casoria (Na) Via G. Rossini, 16 

P.ivu 075060~ 12 lY 

Mail laboratoriaacquacampania@pec.it 
Tel. 0815732872- Fax. 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171<185 

rev. O del 18/12/2017 

PROVA METODO 

Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 
oc) # APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

* 

* Ferro # EPA 6020B:2014 

* Manganese # EPA 6020B:2014 

* Alluminio # EPA 6020B:2014 

* Cloriti # UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale # APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 

* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07/05 ISS.A.003.A.REV00 

* Cloruri # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda: 

U.M. - Unità di misura 
C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.D.R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, K=2) 
* - Prova non accreditata ACCREDIA 
** - Campionamento escluso dall'accreditamento 

LAB N° 1583 

U.M. VALORE C.M.A. L.D.R. 

Valore 

mg/I 587 
massimo 

consigliato 

1500 

µg/I < 20 200 

µg/I <l 50 

µg/I < 10 200 

µg/I 51 700 

Valori 

'F 34 consigliati 

15-50 °F 

UFC/250 ml o o 

mg/I 11 250 

mg/I 3 50 

# - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Caso ria (NA) 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabi liti dal medesimo decreto e ss.mm.ii . 

.Il Responsabile del Laboratorio 

·, 
•. ~ ..... { . 

·•. ,.,, 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napoll Centro Direzioni'llc Isola C/1 

Sede operati•Ja in C:,soria (Ni'l ) V ia G. Rossini, 16 

P.iva 07506091 J. 19 
M ail laboratorioacquacampania@pec. it 

Tel. 0815732872 - Fax. 08 15732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171{186 

rev. O del 18/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.16: Montenuovo 2 
MATRICE Acqua Potabile 

LAB N° 1583 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07 /5; ISTISAN 07 /31 ISS.PGA.901.REV00 
(** ) 

DATA CAMPIONAMENTO 29/11/2017 ORA 12.00 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 

DATA RICEZIONE 29/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 29/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 171<186 

TIPO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 29/11/2017 DATA FINE PROVA 04/12/2017 

I PROVA METODO U.M. VALORE C.M.A. 

* Cloro residuo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,16 -

pH UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 7,2 6,5 - 9,5 

Accettabile 

Torbidità APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU < 0,4 
senza 

variazioni 

* anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN 150 9308-1 :2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 

intestinali 
UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 ml o o 

* Conduttività elettrica (a 20°() UNI EN 27888:1995 µS/cm 877 2500 

Accetta bile 

Odore 11\PAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz. o 
senza 

variazioni 

* anomale 

Accettabile 

11\PAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 
Sapore 

variazioni 

* anomale 

* Fluoruri # l/1.PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I 0,2 1,5 

Azoto nitroso (come NO2) V\PAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

Azoto ammoniacale (come NH4) ~PAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

13.8 

L.D.R. 

0,03 

0,1 

0,4 

so 

0,05 

0,05 

I 
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laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legu le in Napoli Ce ntro Direziona le Isola C/1 
Sede operativa in Casoria (Na) Via G. Rossini, 16 

r .iva 0750609 1219 
Mail laboratorioacciuacampania@pec.it 

Tel. 0815732872 - Fax, 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(186 

rev. O del 18/12/2017 

PROVA METODO 

Solidi totali discio lti (RESIDUO A 180 
"C) # APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

* 

* Ferro # EPA 60208:2014 

* Manganese # EPA 60208:2014 

* Alluminio # EPA 60208 :2014 

* Cloriti # UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale # APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 

* 
* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07/05I55.A.003.A.REV00 

* Cloruri # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda : 

U.M. - Unità di misura 
C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.D.R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, K=2) 
* - Prova non accreditata ACCREDIA 
** - Campionamento escluso dall'accreditamento 

LAB N° 1583 

U.M. VALORE C.M.A. L.D.R. 

Valore 

mg/I 667 
massimo 

consigliato 

1500 

µg/I < 20 200 

µg/I <1 50 

µg/I < 10 200 

µg/I 140 700 

Valori 

"F 38 consigliati 

15-50 °F 

UFC/250 ml o o 

mg/I 50 250 

mg/I 4 so 

ti - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova . Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss.mm.ii. 

Il Responsabile del Laboratorio 

,· -, :,..1· \~L · 's/·:·, Dott. Carlo Ferone 

• J_ t.,o~: 1·.''<:<·-'---··• 
I , • I/ '·. ,;. H I ... :_... ' ~. \ __ ,,:~ 

) ) I - • 
• '. ·- 1 i u r· ! r: . ~) I 'J 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede leeale in Napoli Centro Direziona/e Isola C/1 
Sede operativa in Casoria (Na ) Via G. Rossini, 16 

P.iVJ 07.S0G091219 
M ai l laborato rìoacquacampania@pec.it 

Tc l. 081S732872- Fax. 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171(187 

rev. O del 18/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.19: via Provinciale Pianura 2 n.26 

MATRICE Acqua Potabile 

LAB N° 1583 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07/5; ISTISAN 07/31I55.PGA.901.REV00 

(**) 
DATA CAMPIONAMENTO 29/11/2017 ORA 12.20 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 

DATA RICEZIONE 29/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 29/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 171<187 

TIPO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 29/11/2017 DATA FINE PROVA 04/12/2017 

I PROVA METODO U.M. VALORE C.M.A. 

* Cloro residuo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,12 . 

pH UNI EN ISO 10523:2012 unità di pH 7,2 6,5 - 9,5 

Accetta bi le 

Torbidità APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU < 0,4 
senza 

variazioni 
* anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1 :2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 
UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 ml o o 

intestinali 

* Conduttività elettrica (a 20°() WNI EN 27888:1995 µS/cm 1030 2500 

Accettabile 

Odore IA.PAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso di luiz. o senza 

variazioni 

* anomale 

Accettabile 

Sapore :APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 

variazioni 

* anomale 

* Fluoruri # it\PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I 0,5 1,5 

Azoto nitroso (come N02) iA.PAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

Azoto ammoniacale (come NH4) IA.PAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

13.7 

L.D.R. 

0,03 

0,1 

0,4 

50 

0,05 

0,05 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napoli Centro Direzionale Isola C/1 
Sede operativa in Ca soria (Na) 1Jli1 G. Rossini, 16 

P.ivJ 07506(ì9lì. l':J 
Mail /aboratorloacquacampania@pec.il 

Te t. 0815732872 - i=ax. 08 15732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171<187 

rev. O del 18/12/2017 

PROVA METODO 

Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 

·ci n ~PAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

* 

* Ferro # EPA 6020B :2014 

* Manganese # EPA 6020B:2014 

* Alluminio # EPA 6020B:2014 

* Cloriti # UNI EN 150 10304-4:2004 

Durezza totale # APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 

* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07 /05 I55.A.003.A.REV00 

* Cloruri # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda : 

U.M . - Unità di misura 
C.M.A. - Concentrazione massima ammissibile 
L.D.R. - Limite di rivelabilità 
U - Incertezza espressa come limiti fiduciali (p=95%, 1<=2) 
* - Prova non accreditata ACCREDIA 
** - Campionamento escluso dall'accreditamento 

LAB N° 15B3 

U.M. VALORE C.M.A. L.D.R. 

Valore 

mg/I 783 
massimo 

consigliato 

1500 

µg/I < 20 200 

µg/I 4 so 

µg/I < 10 200 

µg/I 87 700 

Valori 

"F 40 consigliati 

15-50 ' F 

UFC/250 ml o o 

mg/I 62 250 

mg/I 17 so 

# - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss.mm.ii . 

,· , ......... ., 

' 

Il Responsabile del Laboratorio 

' . ,· \· :···· 1_/ ,,. 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede lega le in Na poli Cen tro Direzionale Isola C/1 
Sede operativa in Caso ria (Na) Vi a G. Rossini, 16 

P.iva 0750609 l 2 19 
Mail labo ra tc rioacQuacampania@pc c. il 

Tel. 081S7 32872 - f ax. 08 IS732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171{188 
rev. O del 19/12/2017 

COMMITTENTE Comune di Pozzuoli 

INDIRIZZO COMMITTENTE Via Tito Livio, 4 80078 Pozzuoli 

PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE 00508900636 

UBICAZIONE CAMPIONAMENTO Comune di Pozzuoli 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO Punto n.63 Piazza Aldo Moro 

MATRICE Acqua Potabile 

LAB N° 1583 

PROCEDURA\PIANO DI CAMPIONAMENTO RAPPORTI ISTISAN 07 /5; ISTISAN 07 /31 ISS.PGA.901.REV00 

(** ) 

DATA CAMPIONAMENTO 29/11/2017 ORA 12.40 TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C 

DATA RICEZIONE 29/11/2017 CAMPIONATORE Domenico Muselli 

DATA ACCETTAZIONE 29/11/2017 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 171<188 

TIPO DI ANALISI ROUTINE 

DATA INIZIO PROVA 29/11/2017 DATA FINE PROVA 04/12/2017 

PROVA METODO U.M. VALORE C. M.A. 

* Cloro residuo libero 4.PAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 mg/I 0,13 . 

pH ~NI EN ISO 10523:2012 unità di pH 7,3 6,5 · 9,5 

Accettabile 

Torbidità ~PAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU < 0,4 
senza 

variazioni 

* anomale 

Ricerca e conta di Batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100 ml o o 

Ricerca e conta di Enterococchi 

intestinali 
UNI EN 150 7899-2: 2003 UFC/100 ml o o 

* Conduttività elettrica (a 20°() UNI EN 27888:1995 µS/cm 869 2500 

Accettabile 

APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 tasso diluiz. 
senza 

Odore o 
variazioni 

* anomale 

Accettabile 

Sapore APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 tasso diluiz. o senza 

variazioni 

* anomale 

* Fluoru ri # APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/I 0,2 1,5 

Azoto nitroso (come N02) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

Azoto ammoniacale (come NH4) APAT CNR IRSA 4030 Al Man 29 2003 mg/I < 0,05 0,5 

13.6 

L.D.R. 

0,03 

0,1 

0,4 

so 

0,05 

0,05 

,, ,, 
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Laboratorio Acqua Campania s.r.l. 
Sede legale in Napoli Centro Direziona le Isola C/1 
Sed~ operativa in Casoria (Na) Via G. Rossini, 16 

~'.i\'.l 07506091219 
Mail laboratorioacquacampa nia@pec.it 

Tet. 0815732872- Fa x. 0815732872 

RAPPORTO DI PROVA N. 171<188 

rev. O del 19/12/2017 

PROVA METODO 

Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 
·q # APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003 

* 

* Ferro # EPA 6020B:2014 

* Manganese # EPA 6020B:2014 

* Alluminio # EPA 6020B :2014 

* Cloriti # UNI EN ISO 10304-4:2004 

Durezza totale # APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 

* 

* Pseudomonas aeruginosa RAPPORTI ISTISAN 07 /05 ISS.A.003.A.REVOO 

* Cloruri # IA.PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

* Nitrati # IA.PAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 

Legenda : 

U.M. - Unità di misura 

C.M .A. - Concentrazione massima ammissibile 

L.D.R. - Limite di rivelabilità 

U - Incertezza espressa come limiti fiducia li (p=95%, K=2) 

* - Prova non accreditata ACCREDIA 

** - Campionamento escluso dall'accreditamento 

LAB N° 1583 

U.M. VALORE C.M.A. L.D.R. 

Valore 

mg/I 661 
massimo 

consigliato 

1500 

µg/I < 20 200 

µg/I < 1 50 

µg/I < 10 200 

µg/I 150 700 

Valori 
OF 37 consigliati 

15-50 'F 

UFC/250 ml o o 

mg/I 51 250 

mg/I 4 so 

# - La prova è stata eseguita in outsourcing presso il laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) 

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra 1'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della 

concentrazione . I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova . Il 

presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. 

GIUDIZIO 

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 31/2001. La colonna 'CMA' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto e ss.mm.ii. 

Il Responsabile del laboratorio 
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